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Bad Kissingen
13.07.2022

Wasseruntersuchung nach der Eigeniiberwachungsverordnung vom 20.09.1995

Untersuchung nach EUV Anlage 1 (Kurzanalyse)

Entnahmeort: Kleinrinderfeld

Entnahmestelle: Brunnen 2

Kennzahl: 4110622500007 Kennzahl an Entnahmest. vorhanden: nein

Probenahme am: 02.06.2022 09:34 Analysennummer: T182986

Probenahme durch: L.-M. Lehnert, Institut Dr. Nuss Probeneingang / Priifungsbeginn: 02.06.2022

Probenahmeart: Ende der Priifung: 13.07.2022

EDV Nr.  |Lfd. Nr. Bezeichnung Einheit Messwert Messverfahren

Sebam

1026 1 Farbung (qualitativ) farblos DIN EN ISO 7887 (2012-04)

1031 2 Trabung (qualitativ) klar DIN EN ISO 7027 (2000-04)
Bodensatz(qualitativ) keiner visuell B

1042 3 |Geruch(qualitay =~ | |  geruchlos  [DEVB12(1971)

(1021 | 4 \M/‘\I—é—é‘éérité‘r‘ﬁfneratur - 1 -c 12,1 “ DIN 38404-4-2 (1976-12)

1081 5 elektr. Leitfahigkeit b. 25°C pS/cm 1214 DIN EN 27888 (1993-11)

1061 g |PH-Wertbei 12,1°C (Vor-Ort- 7,25 DIN EN ISO 10523 (2012-04)
Messung)

1281 7 Sauerstoff geldst (O,) mg/| 8,11 DIN EN ISO 5814 (2013-02)

1472 8 Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 6,70 DIN 38409-7-2 (2005-12)

1476 9 Séaurekapazitat bis pH 8,2 mmol/| 0 DIN 38409-7-1 (2005-12)

1477 10 Basekapazitét bis pH 8,2 mmol/| 0,88 ~ |biN 38409-7 (2005-12) |

1122 11 |Calcium (Ca®") mg/l 221 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)

1121 12 |Magnesium (Mg mg/! 378 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01),

1112 13 |Natrium (Na*) mg/! 11,0 |DINENISO 172942 (2017-01)

1113 14 |Kalium (K mg/! 2,1 |oiN E'le'sbﬁ7294-2‘"(25'1*77.@7

1331 20 Chlorid (CI) mg/l 432 DIN EN ISO 10304-1 (2009107)

1313 21 [Sulfat (S0,%) mgll 307 |DIN EN 150 10304-1 (2009-07)

1244 | 22 [Nitrat (NOS) mg/ 19,7 DIN EN SO 10304-1 (2009-07)

1524 26 E:LTZ:\zrtgfrfg(%ncl)Sg;] er mgl/l 0,3 DIN EN 1484 (2019-04)
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Institut

Dr. Nuss

Entnahmeort: Kleinrinderfeld
Entnahmestelle: Brunnen 2
Probenahme am: 02.06.2022 09:34 Analysennummer: T182986
EDV Nr.  |Lfd. Nr. Bezeichnung Einheit Messwert Messverfahren
Sebam
1783 29 Koloniezahl bei 20°C 1/ml 0
TrinkwV §15 1c) 1
1780 30 Koloniezahl bei 36°C 1/ml 5
1772 31 E. coli 1/100 ml 0
DIN EN ISO 9308-1:2017-09
1773 32 Coliforme Keime 1/100 ml 0

n.n. = nicht nachweisbar, n.u. = nicht untersucht,

Bad Kissingen, den

. (\
“*\p(r (¢l e,

13.07.2022

lnstltut Dr. Nuss GmbH & Co. KG »
Laborleltung Dr. Elke Nuss »

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Prifgegensténde. Ohne schriftliche Genehmigung

# nicht relevanter Metabolit

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_9-6)
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